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Probenummer: U-24-04290-001
Beurteilungskriterium: Grenzwerte der Badegewässerverordnung
Probenahmedatum: 11.06.2024
Uhrzeit: 12:15
Probenahmestelle: 03010-0; Wakenitz Lübeck, Krähenteich
Probenehmer: Hansestadt Lübeck, Umweltschutz, Frau Krüger
Art der Probenahme: wie erhalten

Untersuchungsergebnis

Parameter Einheit Ergebnis Beurteilungs- 
kriterium Untersuchungsverfahren

Mikrobiologische Parameter

Escherichia coli MPN/100ml 30 1800 DIN EN ISO 9308-3 (K13): 
1999-07

Enterokokken MPN/100ml < 15 700 DIN EN ISO 7899-1 (K14): 
1999-07

Vor-Ort-Parameter
pH-Wert  8,1 -
Lufttemperatur °C 16 -
Wassertemperatur °C 18 -
Sichttiefe m 1,6 -
Teerrückstände, schwimmende Körper  0 -
Algen  0 -

Legende: Fett dargestellte Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums; 
< : kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

Beurteilung:
Die mikrobiologischen Parameter erfüllen die Forderungen der Badegewässerverordnung.
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Dr. D. Reinhardt
Abteilungsleiter

Verteiler: Förderverein Altstadtbad Krähenteich, 23552 Lübeck
Hansestadt Lübeck, Swantje Krüger, 23560 Lübeck

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Dieser Prüfbericht darf ohne Genehmigung der 
LADR GmbH, Fachbereich Wasser- und Umweltanalytik, nicht auszugsweise vervielfältigt werden (DIN EN ISO/IEC 17025). Die in der 
Trinkwasserverordnung festgelegten zulässigen Messungenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probenahme nicht durch interne oder 
externe Probenehmer unseres Labors erfolgte, darf die gesamte Untersuchung nicht zur Erfüllung von Untersuchungsverpflichtungen 
gemäß Trinkwasserverordnung dienen. Bei mikrobiologischen Untersuchungen entspricht das Eingangsdatum auch dem Ansatzdatum. 
Ausnahme: Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser werden bei Eingang montags – donnerstags einen Tag später angesetzt.
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